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FIRMA ,TU” Tomasz Ulman

Ul. Ofiar Katynia 1
42 — 310 Zarki

TEMAT ZADANIA :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

STAREGO MLYNA NA BUDYNEK

DAWNYCH

RZEMIOSt

NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDOWY LINIIl KABLOWEJ DLA ZMIANY
ZASILANIA BUDYNKU MUZEUM DAWNYCH

RZEMIOSE W STARYM MLYNIE W ZARKACH,
OSWIETLENIA ULICZNEGO ULICY BOCZNEJ OD
UL. OFIAR KATYNIA ORAZ PRZEBUDOWY |
ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ W EKSPLOATACUJI
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

ADRES:
UL. OFIAR KATYNIA 42 -

ZARKI

dziatki nr ewid. 2205/1, 2205/2, 2206, 1829/2, 1829/6,1830

INWESTOR:
GMINA ZARKI

ul. T. Kosciuszki 15/17
42 — 310 ZARKI

Niniejsza dokumantacia zostalg vzgodniona
prze TRURDN Ly tovhocja db Eedzial wezeslochonie
Nejon Dystrybacii Cre tuchowa Vschod fismem
znak O8 /R D 2/Z5/bor6532/.2013

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LELTIS

Ul. Warszawska 125
tel. 34 366 95 65

42 — 200 Czestochowa

z dnia Z5.0Y 2013 .

Uzgodnienie jesi wozne do dnia

daiu ast 1
|

PROJEKTANT: b
inz. Tadeusz Szmidt

Czl. SI. 0. 1. I. B.: SLKAE/1650/02 d

upr. nr FT-83861/105/1552/82 elektryczna
OPRACOWAL: BRANZA
mgr inz. Szymon Szmidt elektryczna
SPRAWDZAJACY: BRANZA
inz. Mirostaw Stanior

upr. nr 809/73/Kt elektryczna
Czl. $1. 0. I. I. B.: SLK/IE/2181/02 ﬂ ]
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy linii kablowej dla zmiany zasilania budynku
muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach, o$wietlenia
ulicznego /ulicy bocznej od ul. Ofiar Katynia/ oraz przebudowy i zabezpieczenia
istniejace] sieci elektroenergetycznej w eksploatacji Tauron Dystrybucja w
zwigzku z projektowang inwestycjg na dz. nr 2205/1, 2205/2, 2208, 1829/2,
1829/6,1830 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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TAURUN Dystrybugjz 5.A.

[ i gt
Oddzial w Czestochawie / Ei% E “EEJSE— ))‘; E\E
Rejon Dystrybuci Czestochows Wechad AT R LY, d
ul. Mirowsks 24, 42-200 Czestochowa DYSTRYBUCJA
tel.: 34 364 84 50
fax: 34 364 87 g0
e-mail* crestochowawschod.rd@ta uron-dystrybucja. pl

Myszkow, dn. 18.02.2013 1. FIRMA ,TU”
Tomasz Ulman
Znak: O8/RD2/ZS/DD/2461/2013 ul. Ofiar Katynia 1

42 — 310 Zarki

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku
 Z realizacja inwestycji pod nazwa: Muzeum dawnych rzemijosf w Starym Mivnie
w Zarkach przy ul. Ofiar Katynia dz. nr 1830,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.02.2013 roku ( data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 13.02.2013 roku), dotyczgee uzgodnienia koncepcji przebudowy sieci elekiroenergetycznej
w zwigzku z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,Muzeum dawnych rzemiost w Starym Mlynije

w Zarkach” informujemy, iz wiw koncepcje przebudowy uzgadniamy.

Jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach.

Zalgezniki; Z powazaniem:

1 x dok nacy 1

K/);_ “EREgs Pojexions TAURON Dysirybucja 8.A.
1 X RD2/7S S “Eldat w Crglochowin RO Crgslochowa ¥gehie

cenly oh8ejaiislp dsAuchniczng) Obstug Dtfioredy
(G
B Ma¥fek Noszgzvk
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TAURON Dystrybucja 5.4

ul. Zawilz 65 1, 30-390 K1 ak o Szd Rejonowy dia Krakowa - Srédmicicia
tel 112 261 10 07, 71 8rg 51 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajov U Rejestia sadu cgo
fax: 12261 1001, 71 B9 40 19 KR5: 0000073321, NIP: 6110262840, REGO) i

C-mail: Lontakieauron-dystrybiega ) Iapital zakladawy (wplatony): 25¢ 00/ pns o3 - www tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybugya 5.4, ¥
Oddzial w Crestachiowie // mu%{}m
Rajon Dystrybucji Cz stachowa Wischa
ul 'i\r}ira\‘uﬂ;}- 2&,1425(!3 CZzistochows DYSTHYBUCJA
tel.: 3¢ 364 54 9
fax: 34 364 87 5p
&-mail: rzestmhowawschau.rd@tauuon-dy:trybt:ja.pl

Adrzs de korespondenci:

O/Czestochowa - RD Toemasz Ulman
Czestochowa Wschad ul.; Ofiar Katynia 1
2013-01-03 _ kod: 42-310

Nr: 129444/2012/008R02 miejscowosé; Zarki

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whioskodawea: Gmina Zarki

ul.: Kosciuszki 15/17
kod: 42-310 .
miejscowosé: Zarki

Obiekt: Inne - budynek dawnego miyna

Adres Przytaczanego obiekty: ul.: Ofiar Katynia

kod: 42-310 .
miejscowosé: Zark
obreby, numery dziafek: 1830

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreglenie warunkow przytaczenia w dniy: 2012-12-20 :
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2012-12-20, inforrnujemy, 2e zapewniamy Przyigczenie do sieci OSD i

dostawe energjj elektrycznej o catkowite] mocy Przytaczeniowe;j:

Przylgcze 1: 21,0 kw (wiym istniejaca 11 kW) diz zasilania podstawowego na Ponizszych warunkach,

IA, Wymagania tech niczne - przytacze 1 {(zasilanie podstawowe)

1

Migjsce pPrzylaczenia: zigeze kablowe projektowane W ramach przebudowy linii nn przy stacji
transformatorowej SN/nN 2-8288, Zarki Miasto X Lesniow

- a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodow na listwie zaciskowej od strony

zasilania w szafce poemiarowe;.

b) Miejsce rezgraniczenia wilasnosci urzgdzen elek’rroenergetycznych: zaciski pradowe przewodéw na
listwie zaciskowej od strony zasilania w szafee pomiarowej,

. Przylgczenie obiekty do sjeci wymaga:

a) w zakresie przylacza: nie dotyczy

b) w zakresie sigcj: nie dotyczy

¢) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy: Whioskodawca zabuduje przy elewagii
budynku szafke Pomiarowg spelniajacg un ifikacyjne Wymagania TAURON Dystrybucja S.A., wykoqa
przebudowe przyigcza napowietrznego na kablowe - Zgodnie z porozumieniers rir 91 7111 z dnia
2.03.2011 oraz dostosuje instalacje odbiorczg do zwigkszonego poboru mocy

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv:

a) rodzaj uktady; bezposredni ¥

b) miejsce Zainstalowania: w szafce pomiarowej przy elewacji miyna.

Zabezpieczenia gldwne przediicznikowe,

a) prad Znamionowy: 40A

b) rodzaj: Wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy

c) iokalizacja: w szafce pomiarowej

. Dla dobéru aparatury, spodziewans warlogé pradu zwarcia w migjscy dostarczania energii elekirycznej

przyjac wg obliczeri, jednak nie mnigj niz 10 kA.

, Siemnikyi i i i = R
W}’mmﬂ Eﬁgsl?fgﬁ_g‘s‘soklgmgensowanla Ta%cf}gjb'eme h tgag)mvaq'ﬁ(;rmlmmétm

Ay onowy p Re: .
tel: 12 261 1000, 71 B89 57 11 A Wydzial Gospodarczy Krajoweno £Jesliu Sac gwega
fax: 12 261 10 01,71 88950 ig KRS, 0000073321, WIP: G1 10702860, REGON: 230178216

2 5 » ja.pl
e-mrail. kontaki@tauron-dysirubugja pl Kapital zakladowy (wplacony! 187 728 362,51 ) www.tauron-dystrybucja.p
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Sieo ol pracuje woakbadeis, T
il. Okredla sig nastepujace dopuszezalne czasy trwania preerw:
al czss {lwania jednorazowe] przenwy, 4. calkowilej, jednoczesnel przerwy w zosilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przelraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 186,
* o przerwy nieplanowanegj - 24;
} fgrzny czas rwaria przenw w cigou roku, stanowigcy sume czasow trwania orzerw jednorazowych, i
callkowilych jedrioczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw plancwanych — 35,
*  przerw nieplancwanych — 48.
li. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przyigczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

T

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiekitu od miejsca rozgraniczenia  wilasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonac we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogs wprowadza¢ do sieci iub instalacji innych odbiorcow
zakiocen o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odkszialcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczainy poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w misjscu
dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szezegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego [Dz. U. z 2007r, Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].

4. OS8D zreslizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen
elekiroenergetycznych, po wezesnigjszym zawarciu przez Whioskodawcg umowy o przylaczenie do sieci, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1857r. Prawo energetyczne (lekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z
pdzniejszymi zmianami i razporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaeg Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie uslug dystrybugii,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane iest opracowanie | uzgodnienie z OSD;
projekiu wymaganego ustawg prawo Budowlane | projekt wykonawczego .

7. Przed przysigpieniem do projektowania, szczegély dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenla projekiant winien
vzgodnié z Rejonem Dystrybucji O/Czestochowa - RD Czestochowa Wschad.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii elekiryczne.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wilasne, niezalsine zrodlo energii,
podigezene w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorsiwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energil elektryczne] okraslonych w ustawie
Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Rejonu Dystrybucji O/Czestochowa - RD Czestochowa Wschod z wnloskiem o okreélenie
warunkow przebudowy tych urzadzen,

11. 08D ofwiadeza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce postanowien
niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja
nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami umowy o przyticzenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na
zasadach okrelonych we wlasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczenlem, o kidrym mowa w art,
7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne 1 art. 34 ust. 3 pkt, 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z poéZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o kidrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z poznigjszymi zmianami).

12. Whioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradoiworczy oraz uzgodnié
warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winna byé wykonane w sposdb wykiuczajgey prace
rownolegly agregatu z siecig dystrybucying oraz mozliwos¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

13. Warunki przylgczenia okreslone dla V grupy preytgczeniowe;,
W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

vhicCi o,

Przygotowal: Ewa Pabiasz

Zafaczniki:
Zat. nr 1 - informagje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zal. nr 2 - projekt umowy o przylaczenie

Ko:
1x RD2/ZM

WWP1129444/2012 2 7 2



INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLAGZENIE

1.

[#3]

10.

11

12.

Rezpoczecie prac celem Freylgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu Umowy o przylgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umiowy o preylgozenie nalezy wypelnic Wniasek o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktary dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl
oraz w Punkiach Obslugi Klienta.

Whniosek nalezy zlozyé w Punkcie Obslugi Klienta lub przestas za posrednictwem poczly na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

W przypadku zlozenia Whiasky przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:
Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba Upowazniona do zawarcia
umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie skiadaf reprezentant/petromocnik). W przypadku zloZenia
Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny by¢ wypeinione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osaba upowazniona do zawarcia umowy o pizylaczenie (jezeli podpis bedzie
skladal reprezentant/pelnomocnik). !

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umewy o przytaczenie (reprezentanta lub
petnomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane osoby upowaznionej do udzielania i ofrzymywania
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku 0sob prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dolgczy¢ do wniosku dokumenty
z zakresem petnomocnictw i Luprawnien reprezentantdw {peinomocnictwa)

We Whiosku nalezy bezwzglednie podac znak Warunkow przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy
0 przylgczenie nalezy podac numer zmienianej umowy o przylaczenie. )

Do Whiosku nalezy dofgczye aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajgcy tytut
prawny do korzystania z obiekiy uznaje sie m.in.: odpis z ksiggi wieczystej nieruchomosci, akt wlasnoéci,
umewe UZyczenia, Umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomoséci, obiektu lub lokalu, Ww. dokumenty nalesy zlozyé w formie kserakopii
potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem przez Przylaczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dofaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zalgezniki;
*  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
¢ aktualny wypis z Ewidencji dziatalnogci gospodarczej,

Proces przylaczania moze zostaé utatwiony  przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej
wymienionych dokumentaw:

a) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dia trasy linil do miejsca przytgczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub karlograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem  umowy
o przylaczenie,

b) wypisu z rejestru gruntow i wyTysu z mapy ewidencyjnej gruntow dia jak wyzej,

c) protokolu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntdw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentow z podpunktéw a) + c) nie jest obligatoryjne.

Wyjalek stanowig przylaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczyc

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozy€ pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przytgczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przytaczanemu Podmiotowi, w §posob zgodny z deklaracig Zlozong w pkt 5 Whniosku.

Informujemy ponadto, ze dia mocy przylaczeniowej P=21,0 kW (wzrast z Pi=11,0 kW) szacowana wysokosc
oplaty za przylgczenie wynosi 1451,6 zt netto, wyznaczona wedlug obowigzujgcych zasad kalkulacji oplaty za
przylaczenie zawarlych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.
Wysokosé oplaty za przylgezenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylgczenie
obowigzywa¢ beds inne zasady lub stawki oplat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy. :

. Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynies¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest
od zakiesu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylgczenia obiektu do siec, =

Informacje dodatkowe, w zakresie Zzawierania umow o przylgczenie, moa@ ‘szska_c_ W_kazdym Pgni}_gie
Obstugi Klienta TAURON Obsiluga Klienta sp. z o0.0. T o T s
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Myszkéw, dnia 09-02-2011 r. &l GMINA ZARKI
ul. KOSCIUSZKI 15 m. 17
Nr: WR/212171/11 42-310 ZARKI
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: GMINA ZARKI
ul. KOS_CIUSZKI 15 m. 17
42-310 ZARKI
obiekt: oswietlenie uliczne (ulica boczna od ul. Ofiar Katynia)

adres Przylaczanego obiektu: ZARKI, ul. OFIAR KATYNIA , dz. nr 22051, 2205/2

Ninigjszym polwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu; 14-01-2011 r.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 14-01-2011 r., informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A |
dostawe energii eleklrycznej o mocy przytaczeniowej 2 kW (w tym moc istniejaca 1 kW),

na panizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1 Mia_jscq przylaczenia: szafa oswietlenia ulicznego w stagiji transformatorowej ZARKI MIASTO IX
LESNIOW [2-52938]).

2. a) miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjSciu przewodow od
zabezpleczenia w szafie oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej nr S-298, w kierunku
instalacjl odbiorcy.

b) miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
Przewodow od zabezpieczenia w szafie oSwietlenia ulicznego w stacjl transformatorowej nr §-
298, w kierunku instalacji odbiorey.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: ENION S.A. umozliwi przylaczenie dobudowanej instalacji oswietleniowsj w
stacji 5-298,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, inslalacji: Wnioskodawea wybuduje kablowa linle o$wietlenia
ulicznego YAKXS 4x35 mm?, zabuduje latarnie z oprawani wykonaymi w drugiej klasie izolacji,
wykona oznakowanie zgodnie z zasadami obowiazujgcymi w ENION, dostosuje tablice
oswietleniowa w 5-298 do wyprowadzenia kabla oSwietleniowego,

(&%)

4 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv:
a) rodzaj ukladu: licznik energii elektryczne] bezposredni 3-fazowy, 1-strefowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej.
Grupa laryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadezenie uslug dystrybugji,

o

Zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: wg. dokumentacji,
b) rodzaj; podstawy bezpiecznikowe,
¢) lokalizagja: w miejscu istniejgcym.

6. Do obliczen przyjac.
2} dla dobory aparatury 0.4 kV spodziewang warlosé pradu zwarcia w migjscu przylgczenia przyjac wedlug
obligzen, jednak nie mnigp niz 10 KA.

vewwe enan il
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Il Informacje dodatkowe

1.

2.

11.

12

[
Wymagany stopien skompensowania mocy bierndj, tg ¢ <04

Sie¢ pracuje w ukladzie:
a) 0,4 kV- TT,

Okredla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwalhia:

a) czas lrwania jednorazowej przerwy, {]. calkowiej, jednoczesnej Przerwy w zasilaniy wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcego: |
*  dia przerwy planowanej - 16 godzin, |
' Przenwy nieplanowanej - 24 godzin: |

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, s anowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniv wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:

przerw planowanych - 35 godzin,

. przenw nieplanowanych - 48 godzin

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia,

|

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca roggraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wtasnym zakrerie, £godnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie mcéq wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcaw
zaklocen o poziomie WyzZszym niz dopuszczalng, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu). ‘

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach Przylaczenia do miejsca rozgraniczenia

dalej ustawg ,Prawo Energetyczne". !

Na caly zakres wymagane jest opracowanie | uzgadnienie z ENION SA:; .

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia projektant
winien uzgodnic z Rejonem Dystrybuci Myszkow. |

Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe PO zawarciu umowy o przylgczenie.

Okreslony w warunkach Przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
eleklrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bf?zprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrodlo  energi, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energelycanego.

Warurki przylaczenia zoslaly okreslone dla slanﬁardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne. |

W przypadku  kolizji projektowanego obiektur Z istniejacymi  urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whrioskodawea winien zwrécic sie do Rejonu Dystrybucji Myszkéw z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen. {

ENION S.A. osdwiadeza, ze po spelnieniu przaz Whioskodawce powy2szych warunkow przylaczenia,
a w szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzadzen eleklroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi
na podstawie zawartej miedzy stranami umowy ofprzyiaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na
zasadach okreslonych we wlasciwych przepisaeh, Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym
mowa w arl. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyozhe iarl. 34 ust. 3 Pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2005 N; 186, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno
by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umolwy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o kiorej
mowa w art. 61 usl. 5 ustawy z dnia 27 marca 003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr B0 poz.717 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whnioskodawca zobowiazany jes! zglosi¢ pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno by¢ wykonane
w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregaty z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania napigcia
na siec dystrybucyjna. |

W razie koniecznosci wymiany istniejacych slup‘éw linii NN wynikajacej z obliczer wytrzymalosciowych
konstrukeji wsporczych zamieszczonych w prolekaie, wymiany ich dokona Wnioskodawca wiasnym
kosztem i slaraniem, wedlug procedur obowigzujacych w ENION SA. Na etapie opracowania projektu
Whioskodawea winien wyslapié do Rejonu Dystrybucji Myszkéw z wnioskiem o okreslenie warunkdw ich
przebudowy. i

Robaty  elekiromentazowe zwigzane z zainstalowaniem oswiellenia drogowego na konstrukcjach
wsporczych wspdlnych z liniami rozdzielczymi niskj'iEQU napigcia nalezy zrealizowac wylacznie w technologii
prac pod napigciem wedlug obowigzujacej iw ENION S.A. Oddzial w Czgstochowie instrukcji
technologiczne] wykonywania prac pod napigciem w urzadzeniach eleklroenergetycznych o napieciu
do 1KV ~ numer |- 034/0CZ oraz instrukcji organizacji wykonywania prac pod napigciem w urzadzeniach

elekiraenergetycznych o Nhapigciu do 30 kV — numer | - 035/0CZ,

Przed przyslgpieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA wilasciciel |ub przedstawiciel firmy

posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa gminy winien podpisaé w Rejonie Dystrybucji Myszkow

porozumienie regulujace szczegoly organ[zacyjnb i finansowe zwiazane zich realizacjg. Za czynnosci
|

1
|
!

|
|



W zalgczeniv przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Reity : Mysrh
Aosicee
Hhg 1i1 1 } {fs 2t

Przygotowal Ewa Pabiasz

Zal.;

zwiazane z wydaniem polecenia na prace, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne
utracone zyski i koszly zwigzane z powiadamianiem odbiorcow o planowych przerwach w dostarczaniu
energii elekirycznej ENION SA bedzie kazdorazowo pobieral oplaty zgodnie 2 aktualnym cennikiem
zawarlym w ,Taryfie” ENION S A,

Po zakonczeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowigzek zglosic wybudowane urzgdzenia
da odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji Myszkow

Eksploalacja dobudowanej inslalacji i urzadzen oéwietleniowych, bgdacych przedmiotem niniejszych
warunkow przytaczenia, winna odbywaé sig podstawie odrgbnej umowy na swiadczenie uslugi oswietlenia
miejsc publicznych oraz drég. ENION SA zaslrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunkow przylgczenia
w przypadku przyjecia innych ustalen dotyczacych eksploatacji nowo przylaczanej instalacji i urzadzen
oswietleniowych.

projekt umowy o przylaczenie
informacja o dokumentach niezbgdnych do podpisania umowy

Kopie:
RD2/ZS
KIERCUANIK
Dziole Rerwoju rzymania Siec]

mgr int. Zdzxglgw Viitkowski
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FIRMA ,, TU”
Ul Ofiar Katyniga 1

Myszkéw dn. 11.03.2013 rokuy 42-310 Zarki

Nasz znak: O08/RD2/ZM/EP/ 4192 /2013

Dotyczy: prolongaty warunkéw przyigczenia dla oswietlenia ulicy Ofiar Katynia
w Zarkach- WR/212171/11.

W odpowiedzi ha pismo (data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A.
08.03.2013.) informujemy, iz prolongujemy do dnia 31 12.2013 r. waznosce
warunkow przytaczenia WR/212171/11 2 dnia 09.02.2011 r dla o$wietlenia ulicy

Ofiar Katynia w Zarkach okreslone dla Gminy Zarki.

Z powazaniem:

TAURON Cystrybucla S.A,
Jetalit w Gagstachewie RO Crastochows Wschid

Kopia: RD2/ZM
Bl Lanay Specjaliufa T echnieanj Ubsiig,lﬁ Forcoy
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Adresdoizurespundcncjl: \ \
TAURON Dystrybugja 5.A. ﬂ T! UR :: N

Oddzial w Czestochowie
Rejon Dystrybucji Czestachowa Wechad

ul. Mirowska 24, 42-200 Czeslochowa DYSTRYBUCJA
tel: 34 364 84 90

fax: 34 364 87 90
e-mail: czestochowawschod.rd@1a uron-dystrybucja.pl

Myszkéw, dn. 19.12.2012 r. Urzad Miasta i Gminy w Zarkach

ul. Koéciuszki_15/17
Znak: O8/RD2/ZS/DD/2421 8/2012 42 — 310 ZARKI

dotyczy: przebudowy (zabezpieczenia) sieci elektroenergetycznej . kolidujgcej
z projektowang inwestyeja Muzeum dawnych rzemiosf w Zarkach przy
ul. Ofiar Katynia.

Odpowiadajac na otrzymane pismo od Firma #TU” Tomasz Ulman z dnia 10.12.2012
roku ( data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. 17.12.2012 roku) informujemy, ze wyrazamy
zgode na przebudowe fragmentu siecj elektroenergetycznej, z ktérym koliduje projektowana
inwestycja:

»Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt
dolgczony zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegotowe
warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
I budowlano - montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach
okredlonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strone umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowod osobisty odbiorcy lub
- dowod osobisty pefnomocnika + petnomocnictwo
b) Inwestorzy komercyini -
- dowdd osobisty wiasciciela firmy lub dowod osobisty petnomocnika firmy
+ pefnomocnictwo,
- zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag
z rejestru sadowego,
- umowe sp6tki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIP REGON,
- numer konta bankowego firmy.

2. Tytut prawny Upowazniajgcy do dysponowania obiektem.

TAURCN Dystrybada 3 A,

ul. Zewils €5 L, 20.390 Krakow
lel: =7 244 000, 71 g il
T 122831600, 7 ¢

R R S AT I PR A TRPI PO 1

e ot s o ! www tauron-dystrybucja.pl



Inwestor zobowiazany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oddzial
w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod oryginaléw  lub kserokopii
wiw dokumentow. W przypadku zalgczania kserokopii, nalezy przedlozyé oryginaly dokumentéw
do wglgdu.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontakiowac sie z Rejonem
Dystrybucji Czestochowa Wschéd ul. Mirowska 24 42 — 200 Czestochowa.

Wyrazona w niniejszym pigmie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetyczne] oraz
warunki przebudowy te sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia
niniejszego pisma (t. do dnia 19.12.2013 roku). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofac
zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane
przez uzytkownika sieci informacje lub udostepnione dokumenty okazalyby sie niezgodne z
prawdg albo ulegna modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub
prawnego, ktére mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci elekiroenergetycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem
JRON Dystrybueia <0
by e et AO Gagolithie o
(s o BCRIGLLE] VLSt BLY

ny
Do wiadomoscej: AR AR

Firma TU” Tomasz Ulman

Ll Offar Katynia 1 b
42-310 ZARKI {Adralk NOsZYTY

Zafgeznik:

Zalgcznik nr 1 — projekt Porozumienia
k.o

1x RD2/ZS a/a

212
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Zatgeznik nr 1 do Porozumienia — warunki przebudowy
okreslone pisrnem QB8/RD2/ZS/0243 5/2012

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwigzku z kolizjg projektowangj inwestycji:
~Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy istnigjacych
urzgdzen elekiroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowy (zabezpieczenia) wymagac bedg frzy istniejace kable niskiego napiecia 1 kV

(nN) oraz jeden kabel Sredniego napiecia 15 kV (SN).

1.1 kabel nN typu YAKY 4x240mm? relacji: od stacji S-298 Przy ul. Ofiar Katynia do ztacza
kablowego nr 1 zlokalizowanego przy ul. Piaski zasilany ze stacji transformatorowej
15/0,4 KV S-298 ,Zarki IX Legniow".

1.2 kabel nN typu YAKY 4x120mm? oraz kabel typu YAKY 4x35mm? ) relacji: od stagji
S5-298 do stanowiska stupowego sieci napowietrznej nN zlokalizowanego przy ul.
Lesniowskiej. :
Powyzsze kable zasilane 53 ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV S-298  Zarki IX
Lesniow”.

1.3 kabel SN typu 3 x XUHAKXS 1 x 240 mm? relacji; od stacji transformatorowej 15/0 4 kv
S-906 ,Zarki Miasto Targowisko” do stacji S-341  Klasztor”

1.4 Kable nN nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng, rurg ostonowa w kolorze niebieskim & 110

na calej szerokosci projektowanego chodnika wraz z dzielagcym go projektowanym
murem oporowym, natomiast kabe| SN zabezpieczy¢ w ten sam sposob dwudzielng rurg

ostonowg w kolorze czerwonym @ 160. Dodatkowo nalezy zabudowaé po jednym

rezerwowym przepuscie kablowym @ 110ig 160

2. Na caly zakres prac nalezy opracowacd kompletng dokumentacje techniczng i prawna,
ktérg nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Wschod
ul. Mirowska 24 42 - 200 Czestochowa oraz uzyskaC wymagane prawem decyzje
administracyjne. .

3. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska
w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Wschod w Myszkowie przy ul. Jana Pawia 32.
Szczegdly zwigzane z przebudowa oraz rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania.

4. Projekt przebudowy winien byé wykonany na aktualnym podktadzie geodezyjnym i
uzgodniony przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci prowadzenia
sieci elektroenergetycznych przez grunty osdéb trzecich, Inwestor winien uzyskac
odpowiednie zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntéw na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych urzadzer elektroenergetycznych, na drukach obowigzujacych w TAURON
Dystrybucja.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A. :

6. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzér stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji Czestochowa
Wschéd. T

7. Wszelkie prace na istniejacych  urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonac z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Czestochowa
Wschaod.

8. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje techniczng i prawng zgodna
z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie facznie z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
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Porozumienie nr 4/2013

w sprawie likwidacji kolizji pomiedzy siecig elektroenergetyczng stanowigcg sktadnik majatku
TAURON - Dystrybucja S.A. Oddzial w Czestochowie, Rejon Dysirybucii Czegstochowa Wschod
ul. Mirowska 24, 42 — 200 Czestochowa, a budows:

nMuzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

(R nwestycl

zawarty w dniu . 22.01.2013... roku w Czestochowie pomiedzy:

Gming Zarki .

B 117 T T

zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez pelnomocnika /petremoenikéw-

1. KfemensaPodfefsk'ego“ﬁwmfsffzaMfasfafGmmyZarkf
2.

kiory /ikdérzy~  stosownie  do przepisdw o prowadzeniu  dziatalnosci gospodarcze]

o$wiadcza /eéwiadezajg co nastepuje:

b) 42 - 310 Zarki, ul. KoSciuszki 15/17 tel. 34 314 80 36

[adleﬁﬁﬂﬁy'iie‘i.":l‘b;;'AI;:lEf.a-n) A b S bt e rh e gty A h b aa e

c) 42- 310 Zarki, ul. KosSciuszki 15/17
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© )NIFP 577-196:45:43, REGON 151398534
(numer NIP | REGON)

a
TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Zawifa 65 L, 30-390 Krakoéw,
Oddzial w Czestochowie, adres: ul. Armii Krajowej 5,
Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod adres: ul. Mirowska 24, 42 - 200 Czestochowa
Zwang dalej TAURON Dystrybucja reprezentowang pizez:
').Marka Noszozyka - Glownego Specjaliste ds. Technicznej Obslugi Odbiorcow
ktory oswiadcza, ze Spolka: “

a) wpisana jest do Rejestru  Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa-Srodmiescia w  Krakowie Wydzial X Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000073321;

b) kapitatem zaktadowym (wptacony) - 256 067 008,83 zt;

c) jest podatnikiem VAT - NIP 6110202860;

d) posiada REGON 230179216,

zwanych wspdlnie Stronami.



§1

W zwigzku z budowa;

nMuzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

(nazwa inwestycji)

na warunkach szczegélowo opisanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego Porozumienia,
Inwestor zobowigzuje sie do:

1.

2.

3.

. §

—_

Wykonania przebudowy i zabezpieczenia urzadzen elekiroenergetycznych na warunkach
podanych w zataczniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanej
staraniem Inwestora i uzgodnionej z TAURON Dystrybucja i wlasciwymi organami
dokumentacji techniczno — prawnej (zgody wiascicieli nieruchomoéci na usytuowanie i
uzytkowanie  przebudowanych elementow sieci elektroenergetycznej i decyzje
administracyjne), jako:
wMuzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”
(nazwa inwestycji}

Zgody wiascicieli nieruchomosci nie mogg powodowac jakichkolwiek zobowigzan
TAURON Dystrybucja wobec tego wiasciciela. W przypadku wystapienia przez
wiasciciela nieruchomosci z roszczeniami wobec TAURON Dystrybucja z tytuiu
usytuowania i uzytkowania przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej na
nieruchomosci stanowigcej jego wlasnosé, Inwestor zobowiazuje sie do ich calkowitego
pokrycia przed dniem zgloszenia przebudowanych elementéw sieci do odbioru,

Ponadto Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztow poniesionych przez
TAURON Dystrybucja (zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przebudows) wobec
kazdo czesnych wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych  zostang usytuowane
przebudowane elementy sieci elektroenergetyczne;j.

Dokonania niezbednych uzgodnier z TAURON Dystrybucja na etapie realizacji punktu 1
niniejszego paragrafu.
Pokrycia uzasadnionych kosztow “wilasriych  TAURON Dystrybucja zwigzanych
z czynnosciami dopuszczen i nadzorow.

§2

Strony Porozumienia ustalajg, ze wszystkie koszty zwigzane =z przebudowg |
zabezpieczenia elementéw sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja obcigzajg
wylgacznie Inwestora i zostang pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa;

»Muzeum dawnych rze?ﬁosf w 1St_;;srym Miynie w Zarkach”

nazwa inweslycji

nie powodujgc jego roszczer wobec TAURON Dystrybugja.
Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwilg zatwierdzenia (zgodnie z §
S5 ust. 1) protokotu odbioru, stajg sie sktadnikiem majgtku i pozostajg w eksploatacji
TAURON Dystrybucja
Inwestor zobowigzuje si¢ zdemontowa¢ pozostate PO przebudowie elementy sieci nie
pozniej niz w terminie do 19.12.2013 1. 7 chwilg demontazu pozostalych po przebudowie
elementéw sieci lub z chwilg protokolarnego odbioru przebudowanych elementow sieci
(jesli nastapi pozniej niz demontaz), na Inwestora przechodzi wilasnos¢ wszystkich
pozostalych po przebudowie elementow sieci i z tg chwilg staje sie on wylgcznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.
Inweslor zobowiazuje sie przekazaé do TAURON Dystrybucja dokumentacje techniczno
-prawng zwigzang z likwidacjg kolizji, i

§3

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonac przebudowe kolidujacych elementéw sieci sitami
wlasnymi lub przy pomocy obcych Wykonawcdw, za ktérych dziatania lub brak dzialan

ponosi pelng odpowiedzialnose, lub zlecajac przebudowe TAURON Dystrybucja.

\ /M stronanr 2 z 4
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Na zgdanie TAURON Dystrybucja Inwestor zobowigzuje sie udzjelia wszelkich informacji
dotyczacych Wykonawcy.

Plac budowy zostanie przekazany prolokolarnie Inwestorowi przez TAURON
Dystrybucgja, wspotudziale wskazanego Wykonawcy

Inwestor zobowigzuje sie do uporzgdkowania placu budowy PO wykonanych robotach.

§4

wszystkich prac, dia ktérych jest to technologicznie mozliwe, prowadzi¢ prace bez
wylgczania urzadzen (np. w technologii prac pod napieciem).

§:

. Podpisany przez komisje odbioru bez zastrzezen | Zatwierdzony przez Umocowanych
przedstawicieli Stron Porozumienia protoket odbioru oraz dokonanie demontazu

przebudowywanych elementéw sieci stanowié bedzie zakonczenie przebudowy

kolidujgcych elementow siec opisanej w §1.

. Inwestor zobowigzuje sig uzyskac od Wykonawcow 24-miesieczny okres gwarancji na
wykonane roboty oraz przebudowane urzadzenia.

Inwestor przekaze TAURON Dystrybucja uprawnienia tytutu rekojmi i gwarancji

przebudowanych  elementéw sieci elektroenergetycznej wobec  Wykonawcow

przebudowy.

Strony ustalajg, iz w przypadku brakuy rozpoczecia w terminie do dnia 18.11.2013 r.

przebudowy i zabezpieczenia kolidujacych elementow sieci elektroenergetycznej przez

Inwestora, ninigjsze Porozumienie traci moc,

Inwestor zobowigzuje sig do zakoriczenia przebudowy zabezpieczenia kolidujgcych

elementow sieci elektroenergetycznej W terminie do dnia 19.12.2013 .

W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przebudowy przez Inwestora w terminie

wskazanym w pki. 5, TAURON Dystrybucja przystuguje prawo do dokonczenia

przebudowy |ub przywrécenia stanu pierwotnego sitami wiasnymi lub przy pomocy

obcych Wykonawcow. W takim przypadku, Inwestor zostanie obcigzony catoscig koszidw

poniesionych przez TAURON Dystrybugia, Zwigzanych z dokonczeniem przebudowy lub

jest, na kazde Zgdanie TAURON Dysltrybucja, protokolarnie przekaza¢ TAURON
Dystrybucja S.A. |ub wskazanemu przez TAURON Dystrybucja Wykonawcy plac
budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie wskazanym przez TAURON
Dystrybucja. w Przypadku nie przekazania placu budowy w terminie lub stwarzania przez
Inwestora trudnosci w przeprowadzeniu prac przez TAURON Dystrybucja Iub
Wykonawce, Inwestor zaptaci na rzecz TAURON Dystrybucja kare umowng w wysokosci
50 zt. (p]eédziesiqt‘z#o_tych) Za Kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przekazaniu placu

W przypadku, gdy prace przebudowy zostang wykonane w sposéb nieprawidtowy
(wadliwy) lub z niewlasciwych (wadliwych) materiatow Inwestor zobowigzany jest udzielic
TAURON Dystrybucja wszelkiej pomocy w celu realizacji praw z rekojmi lub gwarancji lub
samodzielnie podja¢ wszelkie niezbedne dzialania Zmierzajace do realizacji praw
Zz rekojmi lub gwarancji  wystawionej przez Wykonawcow na wykonane roboty |
przebudowane urzadzenia. Jezeli realizacja praw z rekojmi lub gwarancji okaze sie

zdaniu poprzednim TAURON Dystrybucja moze Wg wiasnego wyboru przywrocic stan
istniejacy przed przebudowg (stan pierwotny) lub usunaé nieprawidlowosci. Do
uprawniern TAURON Dystrybucja o kiorych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio

postanowienia usi. § niniejszego paragrafu. M [
M:ﬂmna nrlzd

17



§6

1. Wszelkie zmiany iyuzupeinienia niniejszego  Porozumienia mogg by¢ dokonywane
jedynie za pisemng zgoda Stron w formie Aneksu do Porozumienia pod rygorem
niewaznosci,

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniy majq zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§7

Spory wynikajace z Porozumienia bedq rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
TAURON Dystrybucja Oddzial w Czestochowie.

§8
Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych €gzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Porozumienie przygotowat: Dariusz Dabrowski

TAURON Dystrybucja Inwestaor

TARURON Dysirybucla S.4. B! Y TRIRZ
MM R oy T TR T SO |, s uir S\ S

GMINA ZARKI
Zalgcznik: 42-310 Zarki, ul. Kosciuszki 15/17

Zatacznik nr 1 - warunki przebudowy é“éggﬁfﬁgg&g
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Zakacznik nr 1 ~ warunki przebudowy do Porozumienia 4/2013

WARUNKI PRZEBUDOWY SIEC]I ELEKTROENERGETYGZNE
W zwigzku z kolizja projektowanej inwestycji:
nMuzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

z listniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowy (zabezpieczenia) wymagac bedg trzy istniejgce kable niskiego napiecia 1 kV

(nN) oraz jeden kabel sredniego napiecia 15 kV (SN).

1.1 kabel nN typu YAKY 4x240mm?* relacji: od stacji S-298 przy ul. Ofiar Katynia do zlgcza
kablowego nr 1 zlokalizowanego przy ul. Piaski zasilany ze stacji transformatorowe;
15/0,4 kV S-298 ,Zarki IX Lesniow".

1.2 kabel nN typu YAKY 4x120mm?® oraz kabel typu YAKY 4x35mm? ) relacji: od stacji
S-298 do stanowiska stupowego sieci napowietrznej nN zlokalizowanego przy ul.
Lesniowskie;.

Powyzsze kable zasilane $8 ze stacji transformatorowe] 15/04 kV $-298 Zarki 1X
Lesniow”, -

1.3 kabel SN typu 3 x XUHAKXS 1 x 240 mm? relacji: od stacji transformatorowej 15/0,4 kv

S-906 ,Zarki Miasto Targowisko" do stacji S-341 ,Klasztor"

1.4 Kable nN nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa w kolorze niebieskim 110

na calej szerokosci projeklowanego chodnika wraz z dzielacym go projektowanym
murem oporowym, natomiast kabel SN zabezpieczy¢ w ten sam sposob dwudzielng rurg

oslonowg w kolorze czerwonym @ 160. Dodatkowo nalezy zabudowaé po jednym

rezerwowym przepuscie kablowym e 110ie 160.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng i prawna,

ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Wschad

ul. Mirowska 24 42 — 200 Czgstochowa  oraz uzyskaé wymagane prawem decyzje
administracyjne.

3. Wszelkie dane dotyczgce istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska
W Rejonie Dystrybucji Czestochowa Wschéd w Myszkowie przy ul. Jana Pawla 32.
Szczegoly zwiazane z przebudowa oraz rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania.

4. Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym |
uzgodniony przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznodci prowadzenia
sieci elekiroenergetycznych przez grunty osoéb trzecich, Inwestor winien uzyskac
odpowiednie zezwolenia lub zgody wtascicieli gruntéw na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujacych w TAURON
Dystrybucja.

9. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji Czestochowa
Wschod.

7. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgeych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod
nadzorem siuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Czestochowa
Wschod.

8. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng
Z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie lacznie z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng.

\&]
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|
Aneks do F‘%orozumienia nr 9171/11

w sprawie likwidacji kolizji pomiedzy siefcia elektroenergetyczng stanowigcyg skladnik majatku
TAURON - Dystrybucja S.A. Oddzial w Czestochowie, Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschad
ul. Mirowska 24, 42 — 200 Czestochowa, a budowg

Przebudowa i rozbudowa budynku dau,imego miyna w ramach realizowanej inwestycji pod
nazwa ,Muzeum dawnych rzemjos! vJ{r Starym Mlynie w Zarkach” przy ul. Ofiar Katynia
| w Zarkach

(Harwa inwostycy b

zawanty wdniu  17.12,2012  roku w Czestochowie pomiedzy:

|
AR ENA

|

|

Zwanym dalej Inwestorem, reprezentowany{in przez petnomocnika /petreomeenikéw-

I Klemensa ﬁ?.ﬂ'f?!?f?f?QP.t,A‘?..‘ff{’?f§E'.?ﬁg.W?§f€.f Gminy Zarki
|

2.

ktory /ktérey™  stosownie  do przepisbw o  prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej
o$wiadcza leéwiadezajg’ co nastepuje:

a) GminaZarki it
b) 42~ 310 Zarki, ul. Kosciuszki 15/17 tel. 34 314 80 36
C) 42~ 310 Zarki, ul. Kogciuszki 15/17 j

Trcﬁkmré‘:pﬁﬁdnﬁm@,‘"

5

’.qum;rin_m,rwhloayrnpﬂd'nmtjnﬁl:nrhﬂsw‘nvuny—l\urnnrm,cqlrrlm,r)urgan‘:wdnncym,'inafu_Ur:liy:.‘acnmunu'l
]

& )NIP 577-196-45-43, REGON 151398534

j{numer NI« REGON;)

I

|
a

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, ull Zawila 65 L, 30-390 Krakow,

Oddzial w Czestochowie, adres: ul, Armii Krajowej 5,

Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschéd! adres: ul. Mirowska 24, 42 - 200 Czestochowa
zwang dale; TAURON Dystrybucja reprezentowang przez: :

1) Marka Noszczyka - Glownego Specjalisté ds. Technicznej Obstugi Odbiorcow : :
B R L A 0 A .,.-..................v..........-...»...............}........,......................-,.............,.................-.-..........v.............‘................ dmbdennas

|

a) wpisana jest do Rejestru Przedsiet?iorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa-Srodmiescia  w Krakowie | Wydzial  X| Gospodarczy  Krajowego Rejestru

ktory oswiadcza, ze Spotka:

Sadowego pod numerem KRS 0000073321;

b) kapitalem zaktadowym (wplacony) - 167 748 363,81 zi;

c) jest podatnikiem VAT - NIP 6110202860;

d) posiada ’ REGON 2301792186,
|
|
|
|
i strona nr |~ 4
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zwanych wspolnie Stronami.

§1
W zwigzku z budows;:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego mtyna w ramach realizo wanej inwestycji
pod nazwa ,,Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach” przy ul. Ofiar
Katynia w Zarkach
{nazwa inwestycy)
na warunkach szczegélowo opisanych w zalgezniku nr 1 do niniejszego Porozumienia,

Inwestor zobowigzuje sie do:

1. Wykonania przebudowy i zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych na warunkach
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanegj
staraniem Inwestora i uzgodnionej z TAURON Dystrybucja i wiasciwymi organami
dokumentacji techniczno — prawnegj (zgody wiaécicieli nieruchomosci na usytuowanie i
uzytkowanie przebudowanych elementow sieci  elektroenergetyczne; i decyzje
administracyjne), jako:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego miyna w ramach realizowanej inwestycji
pod nazwg ,,Muzeum dawnych rzemiost w Starym Mlynie w Zarkach” przy ul, Ofiar
Katynia w Zarkach
(nazwa inwestycji)

Zgody wiascicieli nieruchomosci nie mogg powodowac jakichkolwiek zobowigzan
TAURON Dystrybucja wobec tego wiasciciela. W przypadku wystgpienia przez
wlasciciela nieruchomosci z roszczeniami wobec TAURON Dystrybucja z tytuty
usytuowania i uzytkowania przebudowanych elementow sieci elektroenergetycznej na
nieruchomosci stanowigce] jego wlasnosé, Inwestor zobowigzuje sie do ich catkowitego
pokrycia przed dniem zgloszenia przebudowanych elementow sieci do odbioru.

Ponadto Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw poniesionych przez
TAURON Dystrybucja (zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przebudowa) wobec
kazdo czesnych wlascicieli nieruchomosci, na kidrych zostang usytuowane
przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej.

2. Dokonania niezbednych uzgodnien z TAURON Dystrybucja na etapie realizacji punktu 1
niniejszego paragrafu.

3 Pokrycia uzasadnionych kosztow wiasnych TAURON Dystrybucja zwigzanych
z czynnosciami dopuszczen i nadzorow.

§2

1. Strony Porozumienia ustalaja, ze wszystkie koszty zwigzane z przebudowg i
zabezpieczenia elementow sieci elektroenergeiycznej TAURON Dystrybucja obcigzajg
wylacznie Inwestora zostang pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa;

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego miyna w ramach realizowanej inwestycji
pod nazwg ,,Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach” przy ul. Ofiar
Katynia w Zarkach
(nazwa inweslyci)
nie powodujgc jego roszczen wobec TAURON Dystrybucja i
2 Przebudowane elementy sieci elekiroenergetycznej, z chwilg zatwierdzenia (zgodnie z §
5 ust 1) protokolu odbioru, stajg sie skladnikiem majatku i pozostajg w eksploatac)
TAURON Dystrybucja
3 Inwestor zobowigzuje sie zdemontowaé pozostate po przebudowie elementy sieci nie
pdzniej niz w terminie do 17.12.2013 1. Z chwila demontazu pozostalych po przebudowie
elementow sieci lub z chwila protokolarnego odbioru przebudowanych elementow sieci
(jesli nastapi pozniej niz demontaz), na Inwestora przechodzi wlasnoscé wszyslkich

stromanr 2 7 4
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pozostalych po przebudowie e}ementéw steci | z tg chwilg staje sie on wylacznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.|

Inweslor zobowigzuje sie przekaza¢ do TAURON Dystrybucja dokumentacje techniczno
"Prawng zwiazang z likwidacjg kolizji.

§3

Inwestor zobowigzuje sie wykojwac przebudowe kolidujacych elementow sieci silami
wlasnymi lub przy Pomocy obecych Wykonawcow, za ktorych dzialania lub brak dziatan

ponosi peing odpowiedzialnosg, Ijbb zlecajgc przebudowe TAURON Dystrybucja.

Na zgdanie TAURON Dystrybucja'a Inwestor zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informac;ji
dotyczacych Wykonawey. i
Plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Inwestorowi przez TAURON
Dystrybucja, wspotudziale wskazénego Wykonawcy.
Inwestor zobowigzuje sie do uporqukowania placu budowy po wykonanych robotach.

| §4

|
Inwestor zapewnia, ze przebudawane elementy sieci energetycznej bedg w nalezytym

stanie technicznym i spetnig wymbgi obowigzujgcych przepisow. ]

W celu utrzymania zasilania dla klientow TAURON Dystrybucja wymaga sig, aby dla
wszystkich prac, dla ktorych jest to technologicznie mozliwe, prowadzi¢ prace bez
wylaczania urzadzen (np, w lechr?ologii prac pod napigciem).

§5

Podpisany przez komisje odbiorl bez zastrzezen i zatwierdzony przez umocowanych
przedstawicieli Stron Porozumienia protoko! odbioru oraz dokonanie demontazu
przebudowywanych elementow| sieci stanowic begdzie zakoriczenie przebudowy
kolidujgcych elementow siec opisanej w §1.

Inwestor zobowigzuje sie uzyskac od Wykonawcow 24-miesieczny okres gwarangji na
wykonane roboty oraz przebudoane urzgdzenia.

Inwestor przekaze TAURON Dystrybucja uprawnienia z tytulu rekojmi | gwarangcji
przebudowanych elementéw |sieci elektroenergetycznej wobec  Wykonawcow
przebudowy. |

Strony ustalaja, iz w przypadku | braku rozpoczecia w terminie do dnia 17492008 ¥,
przebudowy i zabezpieczenia ko idujgeych elementéw siec elektroenergetycznej przez
Inwestora, niniejsze Porozumienie; traci moc.

Inwestor zobowigzuje sie do zakonczenia przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcych
elementow sieci efektroenergetyc?ne; w terminie do dnia 17.12.2013 r

W przypadku rozpoczecia i nie [zakonczenia przebudowy przez Inwestora w terminie
wskazanym w pki. 5 TAURON Dystrybucja przystuguje prawo do dokoriczenia
przebudowy lub przywrocenia stanu pierwotnego silami wiasnymi lub przy pomocy
obcych Wykonawcow. W takim preypadku, Inwestor zostanie obcigzony catoscig kosztow

dokonczenia przebudowy lub prz;ywrc‘:cenia stanu pierwotnego, inwestor zobowigzany
lest, na kazde zadanie TAURQN Dystrybucja, protokolarnie przekaza¢ TAURON
Dystrybucja S.A. Iub wskazaneqnu przez  TAURON Dystrybucja Wykonawcy plac
budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie wskazanym przez TAURON
Dystrybucja. W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie lub stwarzania przez
Inwestora trudnosci w przeprowadzeniu prac przez TAURON Dystrybucja  lub
Wykonawce, Inwestor zaptaci na rzecz TAURON Dystrybucja kare umowng w wysokosci
50 zi, (pigcdziesiat ziotych) za kazdy rozpoczety dzier opéznienia w przekazaniu placu
budowy lub za kazdy dzien stwarzania trudnosci w Przeprowadzeniu prac.

W przypadku, gdy prace przebydowy zoslang wykonane w $posob  nieprawidiowy
(wadliwy) lub z niewlasciwych (wadliwych) materiatow Inwestar zobowigzany jest udzieli¢
TAURON Dystrybucja wszelkigj pq'mocy w celu realizacji praw z rekojmi lub gwarancii lub
Ssamodzielnie podjgé wszelkie niezbedne dziatania zZmierzajgce do realizacji praw

)

|
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z regkomi lub gwarancji wystawionej przez Wykonawecéw na wykonane roboty |
przebudowane urzadzenia Jezeli realizacja praw z rekojmi (ub gwarancji okaze sig
niemozliwa {ub Wykonawcy odmoéwia dobrowolnej realizagji zobowigzan z rekojmi fub
gwarancji, Inwestor w terminie wyznaczonym przez TAURON Dystrybucja przeprowacdzi
prace zmierzajgace do przywracenia stanu zgodnego z prawem sitami wlasnymi lub przy
pomocy obcych Wykonawcow. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w
zdaniu poprzednim TAURON Dystrybucja moze wg wiasnego wyboru przywrécié stan
istniejacy przed przebudowa (stan pierwotny) lub usungt nieprawidtowosci. Do
uprawnien TAURON Dystrybucja o ktdrych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§6
1. Wszelkie zmiany | uzupelnienia niniejszego Porozumienia moga byc dokonywane
jedynie za pisemng zgodg Stron wformie Aneksu do Porozumienia pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§7
Spory wynikajace z Porozumienia bedq rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
TAURON Dystrybucja Oddzial w Czestochowie,

§8

Porozumienie sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazde
ze Stron.

TAURON Dystrybucja Inwestor

i &ru
ah '-:&’e:/a;’u

|,iI!r? ol | WAL TN

‘ "" U R Bl
L e s L)
(45/’/ //( c’,///

TN :“-:“‘i":?‘!.:s-;e.’:‘:':%:‘_ ........

J GWINA ZARKI
Za!aozmk: 43-310 Zarki, ui “ozmuszki 15/17
Zalacznik nr 1 - warunki przebudowy i 5

REGOUN 151300534

strona nr < 7 4



Zaigcznik nr 1 do Porozumienia — warunki przebudowy
da aneksu porozumienia nr 917111

J
l
WARUNKI PRZEBUDOW{Y SIECI ELEKTROENERGETYCZNE,

i
i

W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestyci

wMuzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach”

Z islniejacg Infrastrukturg energetyczng pod:éjemy ponizej warunk; przebudowy istniejacych urzadzen
elektroenergelycznych, stanowigeych skladnik m; jatku TAURON Dystrybucja S.A.

1.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

6]

Y

Przebudowa obwodu nN nr 6 wykonanego przewodami AL 4x35mm?, zabudowanego od stacji
transformatorowej 15/0,4 kV S-298 .Zarki IX Lesniow" do stanowiska nr 11 budynku
miyna. i

Przebudowa obwodu nN nr 8 wykonanego przewodami AL 4x35mm* + AL 25mm” relacjic od slagji S-
298 poprzez stanowisko nr 1 do stanowiska slupowego nr 2 Zlokalizowanego na dzialce nr 1830.
Przebudowa przylacza AL 2x18mm?* od’stanowiska slupowego nr 2 do budynku zlokalizowanego na
dzialce 1830. )
Przebudowa przylacza typu AsXSn le16mm2 od stanowiska siupowego nr 2 do budynku
zlokalizowanego na dzialce 1829/2.
Przebudowa przewodu oswietlenia uliczr €90 typu AsXSn 2x16mm? relacji: od stanowiska slupowego
nr 2 do stanowiska stupowego nr 3 zloka izowanego w narozniku dziatki nr 1829/2.

Sie¢ nN i przylacza wymienione w pkt. 1 =15 zasilane sg ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv 5-298
JZarki 1X Lesniow" |

Kolidujgce stanowiska slupowe, oraz kolfdujqca_ linie kablowg wykonang kablem YAKY 4 x
35 nalezy przebudowaé w migjsca nie kolidujace z wiw inwestycja.

Na caly zakres prac nalezy opracowag kompletng dokumentacje techniczng i prawna, ktorg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucii Czgstochowa Wschod ul. Mirowska 24 42 —

Dystrybucji w Myszkowie przy ul. Jana Pawla 32 Szczegdly zwiazane z przebudowg oraz rozwigzania

techniczne nalezy uzgodnic na etapie projektowania

Frojekt przebudowy winien byc wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym i uzgodniony przez
‘ I;ladku koniecznosci prowadzenia sieci elektroenergetycznych

obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja,
Przy opracowaniu dokumentacji technic nej nalezy korzystad z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aﬁtualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON

Wszelkie prace na istniejacych  urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. wykona¢ z zachowaniém szczegolnych Srodkow ostroznosci pod nadzorem sluzb
energetycznych TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Czgstochowa Wschad.

Do odbioru  prac przediozy¢ powy onawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng
z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie fgcznie z powykonawczg inwentaryzacjg gecdezyjna.
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Myszkdw, 2013 02 26

OPINIA NR 24/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Prze

dmiol uzgodnienia Przytacza wodociggowe, gazociagowe, kanalizacyjne,

i teletechniczne oraz elektroenergetyczne w m. ZARKI, ul. Ofiar
Katynia, Piaski, dz, Nr Nr 2205/1, 2205/2, 2206, 1830 iinne w
zwiazku z inwestycja pn. "Przebudowa i rozbudowa starego miyna
w ZARKACHnNa budynek muzeum dawnych rzemiosi".

Polozenie obiektu: .- Zarki, ul. Ofiar Katynia

Zarki, ul. Pi‘as_ki .
-Jedn. ewid.: Zarki - miasto, obreh: Zarki dzialka numer: 1829/86,

1829/7, 1830, 2204/4, 2205/1, 2205/2, 2206

Whioskujgcy: FIRMA "TU" TOMASZ ULMAN

Ofiar Katynia 1, 42-310 Zarki

Uwagi i zalecenia:

Czlonkowie Zespotu

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

_Wy

dziat Architektury | Budownictwa

- Sergiusz Rudnicki - 26.02.2013 r. uzgodniono
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Zbi

gniew Drazkiewicz - 26.02.2013 podpis (nieczylelny)

- Powiatowy Zarzad Drog w Myszkowie
- lwona Bubel - nie dotyczy drogi powiatowej

Konsultanci i Przedstawiciele
Urzedow Miast i Gmin

- TP

S.A PTOK DZZES w Opolu

-Jan Borecki - 97, 98

L7

- DUSIUD Myszkow - w miejscu zblizen i skrzyzowan do urzgdzen pozostajgcych w

eksploatacji DUSIUD Myszkow zachowaé odleglosci picnowe i poziome Iub zastosowad
ochrone urzadzen teletechnicznych przewidziana norma ZN - 98/ TPSA-004

-"9g"

- DUSIUD Myszkow - w miejscu zblizen i skrzyzowan prace prowadzic recznie pod

nadzorem DUSIUD Myszkow w terminie nie krotszym niz 1-tydzien przed przystagpieniem do

prac

wykonawcea zleci nadzor do DUSIUD Myszkow

- SZMIUW Katowice, Oddziaf Czestochowa =
- Zdzislaw Stepien - Luzgodniono
- TAURGN Dyslrybucja S.A. Oddz. Cz-wa Rejon Dyst Czestochowa Wschod

- Zb

aniew Madeski - uzgodniono

- OGP GAZ-SYSTEM Sp. 2 0.0, w Swierki TJ Cz-wa
Olga Pilchowiec - 25

=
£

Uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag

B

GSG &p. zo o OZG w Zabrzu Rozdz Gazu Cz-wa w Czowne JTES w Myszkowie

25



- Leszek Caban - ZE/1/16/2013 uzgodniono

- Urzad Miasta i Gminy Zarki

- Joanna Zamorska - tzgodniono bez uwag

- Zakfad Usiug Komunainych w Zarkach

- Marek Strzelezyk - uzgadniono

Zespol Parkow Krajcbraz Waop I O/Smolen

- Kamill Migia - bez Lwag

Przewodniczgcy

-mgrinz. Damian Jedrzejewski

- Prace realizacyjne nalezy wykonywacé za wiedzg | zgodg Zarzadoow nieruchomoseci,
ohjetych przedmiotowym zamierzeniem Inwestycyjnym

- Nalezy zastosowac sprawdzone Sposoby zabezpieczen we wszystkich miejscach ktore
tego wymagajg, w tym w miejscach skrzyzowarn i zblizen z sieciami uzbrojenia terenu i ich
urzgdzeniami

- Ze wzgledu na znaczne zaggszczenie podziemnego uzbrojenia oraz duze natgzenie ruchu
drogowego w tym obszarze i usytuowanie obiektu w otoczeniu migjsc, w ktorych przebywa)a
iub moga przebywaé ludzie nalezy zachowag bardzo duzg ostroznos¢ w tracie prac
realizacyjnych na kazdym etapie ich. prowadzenia. o

- Uwaga | W migjscach bliskiego wystepowania sieci gazowe; | energetycznej eWN nalezy
zachowac najwyzsza ostroznosc podczas prac.’

- W przypadku potrzeby prowadzenia roboét w pasie drogowym drogi ozn nr 1831 2206
(Ofiar Katynia) nalezy odpowiednio wczesnie) wystapic z takim wnioskiem do je) zarzadcy -
Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Katowicach i uzyskac na to jego zgode.

- Uwaga ! Znaki geodezyjne podlegajg ochranie.

- Ninigjsze uzgodnienie nastepuje przy pozytywnej opinii Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Katowicach Delegatiira w. Czestochowie, okreslonej w pismie Znak
C-NR-MP/4167/30/3/11 zdnia 19-01.201 1, skierowanego do Firmy "TU" Tomasz Ulman ul
Ofiar Katynia 1 42-310 Zarki oraz pozytywnej opinii Zarzadu Wojewddztwa Slqskiego,
okreslonej w pismie Znak WDU/AWID/5426/0-3/3570/11 7 dnia 22.03.2011r,, skierowanego
de Firmy "TU"... .(Kopie pism zalgczone do opracowania).

-"3" - przedtozony. projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji
zespotu dot. obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.

- Arkusze map : 522.114.2221 \
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ZGODA - OSWIADCZENIE

‘ Oswiadzamy ze jako wiasciciele dziatki nr 1829/2 w miejscowosci
Zarki wyrazamy zgode na wejscie w teren na naszg dziatke celem wymiany
istniejacego przytacza elektroenergetycznego napowietrznego na kablowy.
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Adres do korespondencii:
TAURCN Dystrybucja S.A. <all e
Oddzial w Czestachowie E'U'—'” & U R@ ﬁ@
[ =\

Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschéd

ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa DYSTRYBUCJA
1el.: 34 364 84 90

fax: 34 364 87 90

e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

Myszkéw, dn. 23.04.2013 1, ELTIS PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Warszawska 125
Znak: O8/RD2/ZS/DD/6532/2013 42 -200 CZESTOCHOWA

Dotyczy. uzgodnienia projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku
z realizacjg inwestycji pod nazwga: Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie
w Zarkach przy ul. Ofiar Katynia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 12.03.2013 roku ( data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 15.04.2013 roku), dotyczgce uzgodnienia projektu przebudowy sieci elekiroenergetycznej
w zwigzku z realizacja inwestycji pod nazwa: ,Muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie

w Zarkach przy ul. Ofiar Katynia” informujemy, iz w/w projekt przebudowy uzgadniamy.

Jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji projekiowej pozostawiamy w naszych

aktach.

Zalgczniki: Z powazaniem:
1 x dokumentacfa profektowa o
K/o: rucja S.A

e Lochora Voo

1x RD2/ZS a/a A

?
~
~J

TAURCN Dyctrybucja S.A.

ul. Zawila 65 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmicscia

16l 12 261 10 00, 71 880 57 11 XKl Wydzial Gospedarczy Krajoweao Rejestiu Sadovie go

fox 12 261 1001, 71 608 5019 FRS: 00DGO73327, NIP: G1IG202000, REGOIH 2301297 1

c-mail: hontabtstamon-dystrybuga.pl Fopital zakladowy (wplacony): 256 667 002,82 1) www.tauron-dystrybucja.pl




Kalowice, 22.03.2011r.

ZARZ&D WOJEWODZTWA
SLASKIEGO
ta i Gminy
Urzqd M;::,.Euch WDUAWID/S426/0 - 3/2'5'1:0 ..... 11

w

2011 -03- 2 3 Firma ,TU"
Tomasz Ulman
ul. Ofiar Katynia 1,

WPLYNELO 42-310 ZARK]

Dotyczy: dokumentacji projektowef inwestyciji pn.
na budynek muzeum dawn veh rzemiost”

Przebudowsa i rozbudowa Sfareqo miyna
w miejscowogci Zarki,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia-25.02.2011r, w Sprawie jak wyzej Zarzadea Drogi
opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania tereny sporzadzony na podkiadzie mapy zasadniczej
Nr 522.114.222 przez Pana mgr in.. arch, Tomasz Ulman posiadajgcego uprawnienia budowlane
Nr 50/08/SLOKKAI w Specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer sfarowigcy
zalacznik do wiw dokumentacji projekto wef.
zafgczong dokumentacje projeklowej:

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz art. 43 ust 172 Ustawy z dnia 21 marca 1985, o drogach publicanych, prowadzenie
wszeikich robot w pasie drogowym wymaga zezwolenia whasciwego zarzadcy drogi.

2. 7a zajecle pasa drogowego bez zezwolenia zarzadca drogi pobiera karg plenlging zgodnie z art, 40 ust, 12 Ustawy
Z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

zgm’.z RzADU
WOIEWOHZ Wy &
DZ WA StASKIEGO
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Zahacnik: JEI‘Z‘ MEC’QOWSIQ 5 e P

Opieczelowany; i, el

1. Projett zagospadarowania tereqy, d, mr:;q:&.w’;a‘j?:;:;!; Motiomi
Olozymujs: g
1. Adresat + zafqcanik
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ERlVAY

hNr GK.6621. 2013
VWojewadziwo Slgskie

Powial myszkowski :
Jednostka ewidencyjna 240805_4, Zarki - miasto, Obreb Nr 0002, Zarki

bez uzytkow z komentarzem

{ J;-.-'.ﬂf K 4 NAZWISKQ | i (NVAZWA) vz,
" PAN
i mapy numer POW. fha} wiasciciela fub wfao’a,'aceq?_ " M_L_‘ o),
Wiascicie! Lamch Miroslaw Bogustaw (Kazimierz,Irena) "
Zatki - mizsio Zarki
15 182972 0.2027
Koni.: 320/87
Kom. do JR; Dec. L.dz. GR IV 72241/9/2003/03 z dnia 05.03.2003r.
Wiaiciciel TAURON Dystrybucja 8.A. Oddzial w M7
AT Czestochowie b L "
Zarki - uasto Zarki
19 182916 0.0055
Wiagciciel Gmina Zarki 1

Zarki - miasto Zarki

19 182917 0.0453

Faik ruasto Zark:

19 1830 0.1408

Zarli - miasto Zarki 7 — i e——

22 220414 0.7680

Zarki - miasto 2arki 4 , e

22 22054 0.0958

Zarki - miasto 2acki 7 s ) R =i =y

22 2205/2 0.0075
Wiadajgoy Prezydium Powiatowe| Rady Narodowej- 1
oo ___Powiatowy Zarzad Drag Publicznych

Zarki - muasto Zarki

22 2206 0.7252

Il dzialek: B Suma pow.: 1.9918
Sporzadzeno wedlug slanu na dzien 2013.03.14, 13:48:09,
Sporzgdzil(a): podinspeklor Barbara Gurbaia

Zgadnie z art. 3 Ustawy 2 dniz 16 listopada 2006r,

0 opiacie skarbowej wylacza sie z obowizzku
zaplaly skarbowej

“
bed

Myszkéw, dniz Z0i5.03. i+

WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW

ADRES ZAMIESZKANIA (SIEL18A)
migfscowose ulica nr i

42-320 Nisgowa. Bankowa 16

{nom. praw. KW - 60052)

Id dz. : 240805_4.0002.1829/2

Poezia: 42.200 Czgstochowa, migjscownse

— _._Czeslochowa, Armii Krajowej 5

[nom. praw, KW - 78331]

Id dz. ; 240805 _4.0002,1829/6

Zarki

{nom. praw. KW 34071)
lad: 240503 4.0002 1829/7

[nom. praw. KW-217¢: DEC NR
GKG.IV.?EZ&INX!IMDIBE]
Id dz. : 240905_4.0002.1820

{nom. praw. Dec Mr
GKG.IV.7228/XI1114/02)

' 240905_4.0002.2204/4

[nom. pravs. Kwy - CZ1M/0002012015)

Id gz, : 240805 _4.0002,2205(1
[nom. praw. KW - CZ1M/00020120/5)
Iddz. : 240805_4.0002.2205/2

Id dz : 240905 _4.0002.2205

Stawnie : jeden hektar dziewigé tysiecy dziewigésel osiernnascie m2

2513

2025

2025

2025

2025

2025
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1.0PIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest budowa linii kablowej dla zmiany zasilania budynku
muzeum dawnych rzemiost w Starym Miynie w Zarkach, oswietlenia
ulicznego /ulicy bocznej od ul. Ofiar Katynia/ oraz przebudowa |
zabezpieczenie istniejace] sieci elektroenergetycznej w eksploatacji Tauron
Dystrybucja zwiazku z projektowang inwestycjg na dz. nr 2205/1 | 2205/2.
Inwestorem i zleceniodawcg przebudowy jest Gmina Zarki ul. Kosciuszki 15/17,
42-310 Zarki.

Podstawa opracowania projektu:

- zlecenie inwestora;

- warunki przylgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja;

- warunki przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja;

- uzgodnienie trasy kabli przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie;

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie robét zwigzanych z przebudowg
zasilania budynku muzeum, z budowg sieci oswietlenia ulicznego oraz
przebudowa i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia elektrenergetycznego w
eksploatacji Tauron Dystrybucja.

1.3.Przebudowa istniejacej elktroenergetycznej linii napowietrznej terenu
-stan istniejacy

Przez teren istniejgcego miyna przebiegaja linie napowietrzne:
— /obw. Nr 8/ wykonana przewodami typu Al 4x35+25 mm? z przytgczem
Al 2x16 mm? do budynku mieszkalnego na terenie inwestora na dziaice
nr 1830 i przytaczem Al 4x16 mm? do budynku hurtowni budowlanej na
dziatce nr 1829/2
— /obw nr 6/ wykonana przewodami Al 4x35 mm? z przylagczem do
budynku miyna
Na ostatnim stupie zainstalowana jest oprawa oswietlenia ulicznego.
Linia napowietrzna wychodzi ze stacji transformatorowej nr 2-S298, Zarki
Miasto IX Le$niow.
W zwigzku z projektowaniem nowego zagospodarowania terenu sieé
napowietrzng nalezy zdemontowag i zastapic linig kablowa.

- zasilanie budynku muzeum i mieszkalnego dz. nr 1830

Z rozdzielni nn stacji transformatorowej nr 2-S298 wyprowadzi¢ obwdd linig
kablowg typu YAKXS 4x120mm? do projektowanego zigcza kablowego
rozdzielczego ozn. ZKA usytuowanego przy tawkach (przy murku oporowym)
budynku muzeum. Przy ztaczu zainstalowaé szafke pomiarowg przystosowana
do zainstalowania dwoch licznikow wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace do

30




budynku miyna YKY 4x16mm? i do budynku mieszkalnego w glebi dziatki nr
1830 YKY 4x10mm?. Podczas instalowania zigcza kablowego ZKA, sposob
montazu uzgodnic z architektem prowadzacym.

- zasilanie budynku handlowego dz. nr 1829/2

W granicy dziatki od strony ulicy wybudowac zigcze kablowe ozn. ZKB ktore
zasilic kablem typu YAKXS 4x120mm? za ztacza przy muzeum. Przy zigczu
zabudowac szafke pomiarowg dla jednego licznika z ktorej wyprowadzié
wewnetrzng linig zasilajaca typu YKY 4x10mm? do budynku handlowego.

- oswietlenie uliczne

Ulice boczng od ulicy Ofiar Katynia przy ktorej usytuowany jest budynek miyna
projekiuje sie oswietli¢ za pomocy czterech latarn /o sylwetce jak w terenie
przyleglym/ w postaci stupa aluminiowego w kolorze anodowanym naturalnym
typu SAL-4 z oprawg typu OPA-1 z kloszem przezroczystym typu Auris ¢ 600
mm z daszkiem czarnym z zarowkag sodowa 70W. Latarnie mocowaé w
gruncie za pomocg fundamentu B-50.

Zgodnie z warunkami przylaczenia obwéd oswietleniowy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35 mm? | ktory wyprowadzié z istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego
w stacji transformatorowej S-298.

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na dziaice nr 1830 znajduje sie wg. Warunkoéw Tauron:

- kabel nN YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa S-298 — ztacze
kablowe nr 1 przy ul. Piaski,

- kabel nN YAKY 4x120mm? + YAKY 4x35mm? relacji stacja transformatorowa
S-298 — stup linii napowietrznej przy ul. Le$niowskiej,

- kabel SN typu 3xXUHAKXS 1x240mm? relacji stacja transformatorowa S-906

— S-341

Kable nN nalezy zabezpieczyé na szerokosci chodnika i pod murem oporowym

dwudzielng rurg ostonowa $110 w kolorze niebieskim, kable SN dwudzielng

rurg ostonowa ¢$160 w kolorze czerwonym. Diugosci rur podano na planie

sytuacyjnym.

W obu przypdkach utozyé po jednym przepuscie rezerwowym.

Wykaz wtascicieli i wiadajacych gruntéw, przez ktore przebiega trasa linii
napowietrznej i posadowione sa stupy:

L.p. | Nr ew. | Udziat Wiasciciel Adres Uwagi
dz,
1 11829/2| 1M1 Lamch Mirostaw ul. Bankowa 18

42-370 Niegowa
2 [1829/6] 1/1 Zakid Energetyczny | Al. Armii Krajowej 5

Czestochowa S.A 42-200
Czestochowa
3 1830, 111 Gmina Zarki ul.Kosciuszki 15/17
2205/1, 42-310 Zarki

2205/2

(6]
—



4..| 2208 | 14 Zarzad Wojewodztwa
Slgskiego

-Inwestor posiada zgody wiascicieli na wejscie w teren na ww dziatki.
1.5.Wykonanie linii kablowych

Projektowane kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym
Po jej wytyczeniu przez geodete. Kable ukiadaé¢ na gtebokoscach: sie¢
elektroenergetyczna 70cm, oswietlenie terenu 50cm, na 10 cm warstwie
piasku, nastepnie kable przykry¢ warstwa piasku tej samej grubosci i 15 cm
warstwa rodzimego gruntu. Na warstwie gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci min. 20 cm.

Skrzyzowania z instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurach typu KR 110
Arot.

W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do rur kabel zaopatrzy¢ w opaski o
tresci uzgodnionej z Tauron. Trase kabla w terenie na zatamaniach oznaczyé
stupkami betonowymi. Przed przystapieniem do prac uzyskaé zezwolenie od
jednostek eksploatujgcych uzbrojenie podziemne - zgodnie z opinig Miejskiego
Zespotu Uzgodnienn Dokumentagji Projektowej. Cafo$¢ prac  zwigzanych z
uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Uwaga

1.Materiaty z demontazu przekazaé inwestorowi.
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2.Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. INazwa materialu Jedn. |lfosc
l. Ztacza kablowe i szafki pomiarowe
1 |Obudowa izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego o wym,| szt. 2
396x820x245 mm, IP44
2 |Obudowa izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego o wym, szt. 1
528x820x245 mm, 1P44
3 [Obudowa izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego o wym,| szt 1
264x820x245 mm, 1P44
4 [Fundamenty pod obudowy j.w. poliestrowe w gruncie kat. IV o wym,| szt. 2
B78x396x250
5 |[Fundamenty pod obudowy j.w. poliestrowe w gruncie kat. IV o wym.| szt. 1
B78x530x250
6 |[Fundamenty pod obudowy j.w. poliestrowe w gruncie kat. IV o wym/| szt. 1
878x264x250
7 |Rozigcznik bezpiecznikowy listwowy 250A szt. 4
8 [Rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy 160A szt. 5
9 [Zwieracz nozowy 250A szt. 9
10 Wkiadki topikowe zwtoczne WTN-00/gG 63A szt. 3
11 Whkiadki topikowe zwtoczne WTN-00/gG 50A szt. 3
12 Whkiadki topikowe zwtoczne WTN-00/gG 32A szi. 1
13 |Wkiadki topikowe zwloczne WTN-1/gG 100A szt. | 11
Il. Linie kablowe i osprzet
1 |[Kabel typu YAKXS 4x120 mm?* m | 72
2 |[Kabel typu YAKXS 4x35 mm? m | 121
3 [Kabel typu YKY 4x16 mm? m 12
4 |Kabel typu YKY 4x10 mm? m | 68
5 |Rura ostonowa gladkoscienna SRS 160 m 7
6 [Rura ostonowa gtadkoscienna SRS 110 m 17
7 |[Rura ostonowa karbowana KR 110 m 18
8 |Rura ostonowa dwudzielna A 160 PS m 7
9 |[Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS m 21
10 |Rura ostonowa SV 32 m 10
11 |Ptaskownik Fe/Zn 30x4 m | 182
12 |Latarnia oswietleniowa: stup aluminiowym anodowany naturalny,| kpl. 4
h=4,0 m, SAL-4, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawg OP-1
S-70, z kloszem przezroczystym ELBA fi 600 mm, z daszkiem
czarnym
lll. Roboty demontazowe
1 |Istniejaca oprawa oswietleniowa szt. 1
2 [Stup zelbetowy linii nn, ZN szt.'| 75
3 |Przytacze napowietrzne Al 2x16 m 16
4 |Przytacze napowietrzne Al 4x16 m 20
5 |Linia napowietrzna Al 4x16 m 40
6 |Linia napowietrzna Al 2x16 m | 100

Selis)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENRGETYCZNEGO

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa stargeo mtyna na budynek dawnych rzemiost
w Zarkach, ul. Ofiar Katynia

Inwestor: GMINA ZARKI
ul. T. Kosciuszki 15/17
42 — 310 Zarki

Opracowat.  inz. Tadeusz Szmidt
upr. bud. w spec. elektr. AFFT/83861/105/1552/82
Czi. Sl. Okr. Izby Inz. Bud. nr SLK/IE/1650/82
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoseé
realizacji poszczegdlnych obiektéow

1.1.Wykonanie zasilania kablowego budynku muzeum i pozostatych obiektow.
1.2.Utozenie kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne.

1.3.Utozenie linii zasilajacych.

1.4 Wytgczenie spod napiecia i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
1.4.Montaz zigczy kablowych.

1.5.Uzgodnienie z Tauron Czgstochowa wylgczenia celem przetgczenia
zasilania z napowietrznego na kablowe.

1.6.Demontaz istniejacej sieci napowietrzne;j.

1.7.Montaz latarn i podigczenie do szafki o$wietlenia ulicznego przy stacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1.Istniejgca sie¢ kablowa i napowietrzna do demontazu i przebudowy.
2.2 Istniejace uzbrojenie podziemne.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki brak elementow Zagospodarowania
/urzgdzen elektrycznych/ stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane  zagrozenia wystepujace  podczas realizacji_ robét
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:
- prowadzenie robot ziemnych W poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych,

5.8Sposdéb prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed Pprzystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowiazany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy
powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolery oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach
szczegodlnie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne | organizacyine Zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng_komunikacje. umozliwiajgca szybkg ewakuacie na wypadek pozaru.
awarii i innych zagrozen:




6.1.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych, podczas prac w poblizu czynnych
urzadzen elektroenergetycznych:

nalezy zapewnié ich wylaczenie spod napiecia,

prace ziemne pod kable prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

prace na istniejacych urzgdzeniach TAURON DYSTRYBUCJA wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
RD Myszkow oraz zgtosi¢ w RD celem dokonania odbioru.
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MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSL W STARYM MLYNIE
W ZARKACH
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TAURG N Dysirybucja S.A.
: Oddzial w CZSSYOC}"OV\"I& : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZESC ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNN
Rejon Dystrybucji Gzestochowa Wschad AZwA RYSUK i o
zalgcznik nr.4.........do pisma w7
08 /RD2 /25{170!%532/2@ B inz. Tadeusz Szmidt @ FT-83861/105/1552/82 ELEKTRYCZNA
= dniq 23 Dq QOL’L S e PROJEKTANT POI NA UPRAWNIEN BRAMZA
inz. Miroslaw Stanior (,7 809/73/K1 ELEKTRYCZNA
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MR RYSUHKU

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSL W STARYM MLYNIE
W ZARKACH
PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

1:250
TEMAT ZADANIAJADRES 2 SKALA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY [ ROZBUDOWY
STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH  RZEMIOSL
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PROJEKTANT i NR UPRAWNIEN BRANZA
inz. Miroslaw Stanior .%r BO9/T3/RL ELEKTRYCZNA
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SPRAWDZAJACY jDEPJ!! ] NR UPRAWHIEN
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FIRMA "TuU"
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EO3

JEDHOSTHA PRAOJEKTOWA

GMINA ZARKI
u. TKofciuszki 1517
42 - 310 ZARKI

HR RYSUNKU

GRUDZIEN 2012

SPRAWRZAJACY Q.uuxu _

INWESTOR DATA

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSL W STARYM MLYNIE

W ZARKACH

PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZINEGO =

TEMAT ZADANIA/ADRES SKALA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY [ ROZBUDOWY

STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH  RZEMIOSL

UL, OFIAR KATYNIA 42 - 310 ZARKI
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HAZWA RYSUNKU \\ BRANZA

inz. Tadeusz Szmidi FT-83861/105/1552/82 ELEKTRYCZNA
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